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Decyzja
zbiorcza ocena wody na plywalni (I-XII 2023)
Na podstawie:
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r., poz. 775 z pdzn. zm.),
eart.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz.U. 22023 r., poz. 338 z pézn. zm.),
e §4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
oraz po analizie:
- parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagafi, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia,
- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewngtrznej,
- zakresu i czestotliwoéci wykonywania badafn wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez PPIS,
- podejmowanych dziatan naprawczych,
- kontroli sanitarnej wykonanej przez upowaznionego pracownika PPIS w zakresie oceny
jako$ci wody na ptywalni prowadzonej przez zarzadzajacego oraz realizacji obowigzku

informowania o jako$ci wody 0sob korzystajacych z obiektu———————
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Slaskiej
STWIERDZA

ze, cksploatacja byla prowadzona przez zarzadzajacego W spos6b Zapewniajacy
bezpieczefistwo zdrowotne o0s6b korzystajacych z AQUADROM Sp. z o.0. przy
ul. Ktodnickiej 95a 41-706 Ruda Slaska.

UZASADNIENIE

Po analizie dokumentacji plywalni mieszanej kryto-odkrytej Aquadrom Sp. z o.0.

przy ul. Klodnickiej 95a w Rudzie Slaskiej stwierdzono, iz

* zarzgdzajacy plywalnig realizowat badania jakosci wody w okresie I-XII 2023,
zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
harmonogramem wewngtrznej kontroli jakosci wody;

o zakres oraz czgstotliwo$¢ badan wody na plywalni wykonywanych przez
zarzadzajacego byly zgodne z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;

* zarzadzajagcy na biezaco przekazywal do PPIS sprawozdania z badan wody
na ptywalni wykonywane w ramach kontroli wewnetrznej;

e w przypadku niezgodno$ci parametréw z normatywem okreslonym w zatacznikach
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarzadzajacy podejmowal
dziatania naprawcze, a informacje o ww. dziataniach naprawczych byty przekazywane
na biezaco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli  sanitarnej tematycznej przeprowadzonej

w dniu 07.12.2023r. (protoké! nr 463/ONS/HKiS$/2023 z dnia 07.12.20231.), dotyczacej oceny
jakosci wody na plywalni prowadzonej przez zarzadzajacego oraz realizacji obowigzku
informowania o jakosci wody osob korzystajacych z obiektu stwierdzono, iz zarzadzajacy
ptywalnig:

* prowadzi w sposob udokumentowany biezaca obserwacje wody na plywalni;

¢ wykonuje i dokumentuje pomiary parametréw: pH, temperatury, potencjatu redox,
chloru wolnego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niz
co 4 godziny w trakcie godzin uzytkowania plywalni, przy czym pierwsza rejestracja

ma miejsce przez rozpoczeciem jej uzytkowania;

e




e wykonuje i dokumentuje pomiary chloru zwiazanego w nieckach basenowych
i systemach cyrkulacji nie rzadziej niz raz na dob¢ w godzinach uzytkowania
plywalni;

e na tablicy informacyjnej plywalni oraz stronie internetowej umiescit kopi¢ ostatniej
rocznej oceny jakos$ci wody na ptywalni dokonanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rudzie Slaskiej; .

e w dniu kontroli na tablicy informacyjnej plywalni oraz stronie internetowej
umieszczona byla informacja o przekroczeniach potencjalu redox (w dwoch nieckach)
oraz chloru wolnego (w jednej niecce) oraz spelnieniu przez wod¢ na plywalni
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach dla pozostatych niecek — probki
do badan laboratoryjnych pobrane zostaly w ramach kontroli wewng¢trzne;j
w dniu 21.11.2023r.

W dniach 02.10.2023r oraz 09.10.2023r. upowaznieni przez PPIS w Rudzie Slaskiej
pracownicy pobrali na plywalni probki wody z niecek basenowych, systeméw cyrkulacji
oraz natryskéw. Badania wykazaty przekroczenia nastgpujacych parametrow:

e obieg XIII — wanna schiadzajaca (Pseudomonas aeruginosa = 10 jtk/100 ml,

ogblna liczba mikroorganizméw w témp. 36°C [po 48 h] = 110 jtk/1 ml);

e obieg VIII — Whirlpool 1 (chloroform = 0,0601 mg/1);

e woda z systemu cyrkulacji C8 — Whirlpd'ol 1 (chloroform = 0,0558 mg/l);

e obieg II — basen do nauki ptywania (ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 36°C
[po 48 h] = powyzej 300 jtk/1 ml);

e obieg V - basen rekreacyjny zewngtrzny (ogoélna liczba mikroorganizméw
w temp. 36°C [po 48 h] =120 jtk/1 ml).

Pozostale badania nie wykazaty przekroczen. O naruszeniu zgodnosci z normatywem
informowano zarzadzajacego pismami:

e ONS.HKiS.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 06.10.2023r.;

e ONS.HKiS.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 10.10.2023r.;

e ONS.HKiS.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 13.10.2023r..

Zarzadzajacy ptywalnig podjal natychmiastowe dziatania naprawcze o czym poinformowat
tutejszy Organ pismami z dni 09.10.2023r., 12.10.2023r. oraz 16.10.2023r.. Ponadto pobrane
zostaty probki kontrolne w dniach 09.10.2023r., 12.10.2023r., 17.10.2023r., ktére nie

wykazaty niezgodno$ci.
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Reasumujgc, analiza calosci posiadane; dokumentacji  uzytkowania plywalni
Aquadrom Sp. z o0.0. w Rudzie Slaskiej pozwala wnioskowaé, iz jej eksploatacja
a w szczegOlnosci dziatania naprawcze podejmowane przez zarzadzajacego zapewnily

bezpieczenstwo zdrowotne osobom z niej korzystajacym.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Slaskiego Paristwowego Wojewo6dzkiego Inspektora
Sanitarnego za poSrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Slaskiej
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dore¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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